РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
СОВЕТ УРУПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е
	12.11.2021
	ст. Преградная
	                                   № 49


О внесении изменений (актуализация) в решение Совета Урупского муниципального района от 19.06.2020 № 36 «О приеме Схемы теплоснабжения Преградненского сельского поселения»

Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Закона Карачаево-Черкесской Республики от 16.09.2016 № 49-РЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Карачаево-Черкесской Республике», Совет Урупского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения (актуализация) в решение Совета Урупского муниципального района от 19.06.2020 № 36 «О приеме Схемы теплоснабжения Преградненского сельского поселения».
1.1. Строку подпункта «м» «оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии» таблицы 8 «Описание тепловой сети котельных ст. Преградной» пункта 1.3. «Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Характеристика системы теплоснабжения» Схемы теплоснабжения Преградненского сельского поселения Урупского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики, издать в следующей редакции:
	«м) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии
	Потери тепловой энергии на передачу по сетям ресурсоснабжающей организации:
184 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2018 год), что составляет 3,2% от общей отпущенной тепловой энергии;
256 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2019 год), что составляет 4,4 % от общей отпущенной тепловой энергии;
644 Гкал/год (согласно Структуре полезного отпуска тепловой энергии за 2020 год), что составляет 10,4 % от общей отпущенной тепловой энергии.».



1.2. Таблицу 11 «Баланс тепловой мощности котельных станицы Преградной» пункта 1.6. «Балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Характеристика системы теплоснабжения», издать в следующей редакции:
«Таблица 11
Баланс тепловой мощности центральной котельной 
Преградненского сельского поселения
	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/час
	Располагаемая мощность, Гкал/час
	Тепловая мощность нетто, Гкал/час
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Резерв (дефицит) мощности (с учетом потерь тепловой энергии и собственных нужд), Гкал/час
	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности
	Потери тепловой энергии, Гкал/час
	Потери тепловой энергии, % от отпущенной тепловой энергии
	Собственные нужды Гкал/час

	Котельная расположенная по адресу Октябрьская 34а

	2017
	6,4
	3,9
	3,86
	2,7
	0,88
	76,5
	0,28
	10,45
	0,04

	2018
	6,4
	3,9
	3,86
	2,7
	0,88
	76,5
	0,28
	3,2
	0,04

	2019
	6,4
	3,9
	3,86
	2,7
	0,88
	76,5
	0,28
	4,4
	0,04

	2020
	6,4
	3,9
	3,86
	2,7
	0,88
	76,5
	0,28
	10,4
	0,04

	Среднегодовое значение за период 2017-2020 гг.».
	6,4
	3,9
	3,86
	2,7
	0,88
	76,5
	0,28
	6,08
	0,04


         1.3. Таблицу 12 «Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных станицы Преградной» пункта 1.6. «Балансы тепловой мощности и тепловые нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Характеристика системы теплоснабжения» издать в следующей редакции:
Таблица 12
Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельных
	Котельная станицы Преградной располо- женная по адресу Октябрьская 34а
	Год
	Производство тепловой энергии, Гкал/год
	Собственные нужды котельной, Гкал/год
	Потери тепловой энергии, Гкал/год
	Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год
	Подключенная нагрузка, Гкал/час
	Часы работы котельной в отопительный период
	Часы работы котельной за  календарный год

	
	
	
	
	
	Всего
	В т.ч на нужды предприятия
	
	
	

	
	2016
	6999
	88
	1227
	5685
	0
	2,7
	4392
	4392

	
	2017
	6486
	82
	669
	5735
	0
	2,7
	4392
	4392

	
	2018
	5869
	74
	184
	5611
	0
	2,7
	4392
	4392

	
	2019
	5900
	67
	256
	5557
	0
	2,7
	4392
	4392

	
	2020
	6266
	71
	644
	5551
	0
	2,7
	4392
	4392

	
	Средне годовое за период 2016-2020 г.г.
	6304
	76
	596
	5628
	0
	2,7
	4392
	4392


        1.4. Таблицу 18 «Предельная величина тарифа на тепловую энергию» пункта 1.9. «Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций» главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» раздела II «Характеристика системы теплоснабжения» издать в следующей редакции:
«Таблица 18       
Предельная величина тарифа на тепловую энергию 
	Наименование поселения
	Период
	Тарифы, руб. за 1 ГКал (с учетом НДС)

	Преградненское СП

	1 полугодие 2021 г.
	1042,34

	
	2 полугодие 2021 г.
	1083,94.».



2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном законом порядке.
Глава Урупского муниципального района                                                   Б.Б. Джазаев 
